


	瓶装氧

	一
	总体要求
	　

	1
	满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页
	具备

	★3
	省级食品药品监督管理局颁发的的医用氧GMP认证书
	具备

	★4
	药品生产许可证
	具备

	★5
	危险化学品登记证书
	具备

	★6
	安全生产许可证
	具备

	★7
	气瓶（氧气）充装许可证
	具备

	8
	危险品运输（2类2项）许可证，或委托具备运输资质的企业负责运输
	具备

	★9
	生产销售医用氧气营业执照
	具备

	10
	供货年限
	2年

	11
	提供近三年的销售业绩
	具备

	二
	技术要求
	

	★1
	生产的氧气符合《中华人民共和国药典最新版要求》（2020年版），氧纯度不小于99.5%，瓶装压力不小于12Mpa
	具备

	2
	免费配备专用运输车辆，并按照约定的时间到达指定地点
	具备

	3
	免费提供气瓶
	具备

	4
	提供40L,10L,4L,2L规格的报价(含名称、规格、单价)
	具备

	三
	技术及售后服务
	具备

	1
	投标人须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的服务能力
	具备

	#2
	恶劣天气保证车辆能够畅行为医院及时供氧
	具备

	#3
	若医院急需用氧，保证 3 小时内送达医院
	具备

	4
	接到订货电话6小时内保障交货
	具备

	5
	中标方应对医院工作人员进行氧气安全知识培训，直至技术人员熟练掌握使用技能为止，定期检查气瓶的安全附件等
	具备

	申请部门
	（科室主任签字、日期）
	审核
	（签字、日期）

	医学装备部
	（签字、日期）
	主管领导审批
	（签字、日期）


以上参数由签字确认后即满足科室使用需求
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